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Contréle sanitaire des
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

MAIRIE DE CARROS

Edité le 22 novembre 2023 Mairie
Rue L'Eusiére

06510 CARROS

J'ai I'honneur de porter a votre connaissance les résultats des analyses efffectuées sur I'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTROLE SANITAIRE FIXE PAR DECISION DE L'ARS

REGIE EAU D'AZUR

R Type Code Nom

Prélavement 00248630 Prélevé le : vendredi 17 novembre 2023 & 10h56

Unité de gestion 1895 REGIE EAU D'AZUR par: PRELEVEUR CARSO SOPHIE GOSSELIN
Installation UDI 000799  SIEVI ROUGIERES - CARROS VILLE Type visite : D1

Point de surveillance S 0000001033 RESEAU SIEVI/CARROS VILLAGE

Localisation exacte RTE DE GATTIERES - CD 2209

Commune CARROS

Mesures de terrain

Résultats Limites de qualité Références de qualité
inférieure  supérieure inférieure supérieure

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL .

Température de I'eau | 17,2 ¢ | ‘ | 25,00 ‘
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH | 80 unitepH | | | es0 | 00 |
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

Chlore libre 0,35 mg(Ci2)yL

Chlore total 0,37 mg(Cl2yL

Commentaires de terrain

Analyse laboratoire
Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901
Type de l'analyse : D1 Code SISE de l'analyse : 00248642 Référence laboratoire : LSE2311-12738
Résultats Limites de qualité Références de qualité
inférieure  supérieure inférieure supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif) 0 SANS OBJET

Couleur (qualitatif) 0 SANS OBJET

Odeur (qualitatif) 0 SANS OBJET

Saveur (qualitatif) 0 SANS OBJET

Turbidité néphélométrique NFU <0,1 NFU 2,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
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Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901
Type de l'analyse : D1 Code SISE de I'analyse : 00248642 Référence laboratoire : LSE2311-12738
Résultats Limites de qualité Références de qualité
inférieure  supérieure inférieure supérieure

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH [ 812 wiépH | | | es0 | eo0
MINERALISATION

Conductivité 4 25°C | 325  pSlm ‘ | | 20000 | 110000 |
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4) | <005 mow | | | | o0
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables & 22°-68h <1 n/mbL

Bact. aér. revivifiables a 36°-44h 3 n/mL

Bactéries coliformes /100ml-MS <1 n/(100mL) 0

Entérocoques /100ml-MS <1 n/(100mL)

Escherichia coli /100ml - MF <1 ni(100mL)

Conclusion sanitaire ( Prélevement N° : 00248630)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour I'ensemble des paramétres
mesurés.

Pour le directeur genéral,
le directeur adjoint

dela délégatioefd s Alpes-Maritimes,
Jérgmez:i;
N

S
Le présent document dait étre affiché en mairie dans les deux jours ouvrés suivant sa réception.

Il doit rester affiché jusau'a la réception du prochain rapport d'analvse conclu par I'ARS (article D. 1321-23 du code de la santé publique).
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Controle sanitaire des

EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Edité le 22 novembre 2023

MAIRIE DE CARROS
Mairie

Rue L'Eusiére

06510 CARROS

J'ai I'honneur de porter a votre connaissance les résultats des analyses efffectuées sur I'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTROLE SANITAIRE FIXE PAR DECISION DE L'ARS

REGIE EAU D'AZUR

R Type Code Nom
Prélévement 00248629

Unité de gestion 1895 REGIE EAU D'AZUR
Installation upl 000798

0000001037 RESEAU SIEVI/ LE PLAN
CHEM DES SELVES
CARROS

Point de surveillance P
Localisation exacte
Commune

SIEVI FOND DE SAC - PLANS DE CARROS

Prélevé le : vendredi 17 novembre 2023 a 10h27
par:

Type visite : D1

Mesures de terrain

PRELEVEUR CARSO SOPHIE GOSSELIN

Résultats Limites de qualité Références de qualité
inférieure  supérieure inférieure supérieure

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de I'eau | 14,9 °C \ ‘ ‘ | 25,00 |
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH | 7.7 witpH | | | es0 | 900 |
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

Chlore libre 0,30 mg(Ci2)iL

Chlore total 0,32 mg(Cl2)/L

Commentaires de terrain

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

Type de l'analyse : D1

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
Aspect (qualitatif)
Couleur (qualitatif)
Odeur (qualitatif)

Saveur (qualitatif)

Code SISE de l'analyse : 00248641

Référence laboratoire : LSE2311-12740

Résultats Limites de qualité Références de qualité
inférieure  supérieure inférieure supérieure
0 SANS OBJET
0 SANS OBJET
0 SANS OBJET
0 SANS OBJET
<0,1 NFU 2,00

Turbidité néphélométrique NFU
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
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Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSQO-LSEHL) 6901
Type de l'analyse : D1 Code SISE de I'analyse : 00248641 Référence laboratoire : LSE2311-12740
Résultats Limites de qualité Références de qualité
inférieure  supérieure inférieure supérieure

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH | 777 witepH | | | es0 | 900
MINERALISATION

Conductivité & 25°C | 645 ysiem | | | 20000 | 110000 |
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4) ‘ <0,05 mg/l. | | ‘ ‘ 0,10
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér, revivifiables 4 22°-68h <1 nimL

Bact. aér. revivifiables a 36°-44h 1 nimL

Bactéries coliformes /100ml-MS <1 ni(100mL) 0

Entérocoques /100ml-MS <1 n/(100mL)

Escherichia coli /100m! - MF <1 n/(100mL)

Conclusion sanitaire ( Prélévement N° : 00248629)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour I'ensemble des parameétres
mesurés.

Pour le directeur général,
le directeur adjoint
de la délégation-des Alpes-Maritimes,

Jér{\me R

Le présent document doit étre affiché en mairie dans les deux jours ouvrés suivant sa réception,

ibaut

Il doit rester affiché jusau'a la réception du prachain rapport d'analvse conelu par 'ARS (article D. 1321-23 du code de la santé publiaue),



